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MZH

Grundriss 1.UG
Brandschutztechnische Ertüchtigung

Querlüftung Zu-Abluft

Vertikaler Fluchtweg

Horizontaler Fluchtweg

Selbstschliessende Türe

Türe EI 30 Notausgang Fluchtweglänge Feuerwiderstand EI 30

Feuerwiderstand EI60-RF1Feuerwiderstand EI 60Notausgangsverschluss SN EN 179
oder bestehender Drehknopfzylinder

Feuerwiderstand EI30-RF1

Schlüsseldepot

SI-beleuchtetes Rettungszeichen

Sicherheitsbeleuchtung

EXIT
nachleuchtende
Markierungen

28.04 m

N

Lager 1
BF 11.00 m2

Lager 1
BF 10.60 m2

Lager 1
BF 8.30 m2

Militärküche
BF 29.90 m2 Office

BF 20.60 m2

Vorraum
BF 8.70 m2

BF 23.20 m2

WC Damen

WC Herren

Turnhalle
BF 292.50 m2

Bühne
BF 70.30 m2

Innengeräteraum
BF 103.40 m2

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.88
OK RB = -2.98

6 6

OK FB = -2.88
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

Vorhalle

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -1.72
OK RB = -1.78

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

OK FB = -2.82
OK RB = -2.98

F

Feuerlöscher
Minimax

Bühne Treppe muss bei Vorstellungen
als Fluchtweg fest montiert sein

EXIT

Notausgang
ebenerdig 1.UG

Türflügel im Licht
120 x 200 cm

Türflügel im Licht
120 x 200 cm

250 Personen

Vertikaler Fluchtweg
Treppenbreite bestehend
mindestens 120 cm

Zuluft
schutzraum

Deckenbekleidung
entfernen oder
mit Brandschutzplatten
EI 30 RF1 bekleiden

EXIT

EXIT

EX
IT

16.16 m

Klein-Bühne < 100 m2

32.44 m

EX
IT

EXIT
EXIT

zusätzlicher Fluchtweg

Grundriss 1. UG


