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Grundriss EG
Brandschutztechnische Ertüchtigung
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Lehrergarderobe/
Sanitätszimmer
BF 12.00 m2

Windfang
BF 7.40 m2

WC Herren
BF 8.30 m2

Galerie
BF 20.60 m2

Luftraum
Turnhalle

Aussengeräteraum
BF 25.10 m2

Dusche 1
BF 9.50 m2

Dusche 2
BF 9.50 m2

Tröckne 1
BF 3.50 m2

Tröckne 2
BF 3.50 m2

Garderobe 2
BF 20.30 m2

Garderobe 1
BF 20.30 m2

Vorplatz
BF 24.00 m2

Garderobe

Garderobe

WC Damen
BF 9.20 m2

Luftraum
Bühne
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Feuerlöscher
Minimax

Föhn

Föhn
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Abfall

Allwetterplatz

Bühne Treppe muss bei Vorstellungen
als Fluchtweg fest montiert sein

Notausgang
Hauptflügel
120 x 200 cm im Licht
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Notausgang
ebenerdig 1.UG

Deckenbekleidung
entfernen oder
mit Brandschutzplatten
EI 30 RF1 bekleiden

F
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32.44 m

EXIT

Querlüftung Zu-Abluft

Vertikaler Fluchtweg

Horizontaler Fluchtweg

Selbstschliessende Türe

Türe EI 30 Notausgang Fluchtweglänge Feuerwiderstand EI 30

Feuerwiderstand EI60-RF1Feuerwiderstand EI 60Notausgangsverschluss SN EN 179
oder bestehender Drehknopfzylinder

Feuerwiderstand EI30-RF1

Schlüsseldepot

SI-beleuchtetes Rettungszeichen

Sicherheitsbeleuchtung

EXIT
nachleuchtende
Markierungen

28.04 m

Grundriss EG


